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φ150ニップル(ダクト接続管）

給気ファン

φ100ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ

φ75のｱﾙﾐﾀﾞｸﾄを使用します。

φ150消音ﾀﾞｸﾄ

※給気側

※排気側

φ150ｱﾙﾐﾀﾞｸﾄ

φ150消音ﾀﾞｸﾄ(末端処理済)

トイレだけは熱交換器本体に
直接接続します。

φ100のｱﾙﾐﾀﾞｸﾄを
使用します。

各居室からの排気。

室外排気口 φ150消音ﾀﾞｸﾄ

排気ファン

外部給気口

チャンバー

■各居室の排気口設置位置の方向へ
　ダクトを延ばしていきます。

１
～
２
ｍ
の
距
離
が
理
想
で
す
。

５ｍのダクトが同梱されています。
カットして給気側と排気側に
ご使用ください。


